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SpaBalancer GmbH

Herr Doerries
Gaertnerstralie 90

25469 Halstenbek

Priifbericht 1214750
Auftraggeber: SpaBalancer GmbH
Projekileiter: Herr Doerries
Auftraggeberprojekt: SpaBalancer
Probengefalle: Kunststoff-Flasche
Eingang am: 18.06.2012
Beginn/Ende Prifung: 31.07.2012 - 06.08.2012

Die Priifargebnigse beziehen sich ausschlieBlich auf den Prifgegenstand. Eine auszugsweise Vervieifaitigung des Prifberichtes ist aur mit schrifflicher
Genehmigung der Prafiaborleiiung erlaubt. Die in den zitierten Normen und Richtlinien angegebenen Messunsicherheiten werden eingehalten. Unsachgeméfe
ProbengefaBe kénnen zu Verfllschungen des Messwertes fihren, Prifergebnisse von Mischproben die unterhalb des Grenzwertes lfegen, kdnnen trotzdem zu
Grenzwertiiberschreitungen von einer oder mehreren Teilproben fiihren. Um die Uberprifung des Grenzwertes sicher zu gewéhrleisten, wird angeraten, gemaf

Prifvorschrift die Einzelproben zu untersuchen. Mikrobiologisches Untersuchungsmaterial wird nach der Ausweriung sofort vernichtet.

Akkreditiertes Priflabor nach DIN EN 1SO 17025 - DAR-Reg.-Nr.: DAP-PA-2295.01

Arzneimittel, Lebensmittel, Kosmetika, Bedarfsgegenstinde, Wasser, Boden, Luft, Medizinprodukte
Analytik, Entwickiung, Qualitéitskontrolle, Beratung, Sachverstéandigengutachten, amtliche Gegenproben, Mikrobiolegie, Arzneimittelzulassung,
Abgrenzungsfragen AMG/LMBG

Amtsgericht Minchen Nr. 84402, Geschaftstithrer: Dr, Manfred Holz
Bankverbirdung: Dresdner Bank AG {BLZ 500 800 00) Kto.-Nr. 928 398 500
Genossenschaftsbank Aubing e (BLZ 701 594 84) Kio.-Nr. 60822
BIC: GENODEFIMGY, IBAN: DE30 7016 9464 0000 0699 22
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Labor fiir analytische und pharmazeutische Chemie

Prufbericht: 1214750 13.08.2012
Auftraggeberprojekt: SpaBalancer

Probenbezeichnung: SpaBalancer

Labornummer: 1214750-001

Material: Fliissigkeit

Versuchsansatz!

3 Ansatze mit 100 mi Wasser wurden in doppelter Ausfuhrung mit Legionella spp. beimpft. Die Impfdosis
wurde so gewshit, dass nach Filtration und Inkubation ca. 100 koloniebildende Einheiten (KBE) je Agarplatte
festzustellen sein soliten. Zu einer Halfte dieser 100 ml Ansatze wurde jeweils 1,25 mi SpaBalancer
hinzugegeben und anschlielend eine Stunde, zwei Stunden und vier Stunden bei Raumtemperatur inkubiert.
Die Wasserproben wurden danach den Normen entsprechend verarbeifet und ausgewertet.

Ergebnis:

{Kontrolie)

Wasser ohne SpaBalancer

Wasser mit SpaBalancer

Legioneila spp. (1ISO 11731) Einwirkzeit 1 h 97 KBE /100 ml 98 KBE /100 ml
Legionella spp. (ISO 11731) Einwirkzeit 2 h 95 KBE /100 ml 18 KBE / 160 ml
Legionella spp. (IS0 11731 Einwirkzeit 4 h 96 KBE /100 mi 3 KBE / 100 ml

KBE = koloniebildende Einheit

n.n. = nicht nachweisbar

- S
DrAD. Schafer
(Leitung Mikrobiologie)
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